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Warunki Zamdwienia

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1 Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. oglasza przetarg na budowg stacji
wymiennikdw ciepta dla budynkéw na terenie miasta Gliwice:

zakres 1

zadanie 1.
zadanie 2.
zadanie 3.
zadanie 4.
zadanie 5.
zadanie 6.
zadanie 7.
zadanie 8.
zadanie 9.

zadanie 10.

zakres 2

zadanie 11.
zadanie 12.
zadanie 13.
zadanie 14.
zadanie 15.
zadanie 16.
zadanie 17.
zadanie 18.
zadanie 19.
zadanie 20.

ul. Gen. Zajaczka 5 Qco= 300 kW

ul. Gen. Zajaczka 6 Qo= 300 kW

ul. Rolna § Qo= 260 kW

ul. Rolna 6 Qo= 260 kW

ul. Witkiewicza 63 Qo= 330 kW

ul. Pszczynska 128 Qeco= 90 kW

ul. Styczynskiego 42 Qeo= 30 kW

ul. Géry Chetmskiej 2 Qeo= 20 kW

ul. Okrzei 7 Qo= 65 kW

ul. Sw. Michata 21-25 Qeo= 120 kW, Qcwy = 80 kW
ul. Bronistawy 8-10 Qeco= 65 kW

ul. Bronistawy 12 Qo= 40 kW

ul. Czarnieckiego 1 Qo= 35kW

ul. Lipowa 30-32 Qo= 55 kW

ul. Nowy Swiat 59 Qo= 25kW, Qewu=15kW
ul. Uszczyka 39a Qco= 30 kW

ul. Strzelcow Bytomskich 11 Qo= 60 kW, Qcwu=20kW
ul. Strzelcéw Bytomskich 22 Qo= 70 kW

ul. Wolnosci 1 Qco: 150 kW, Qcwu =30 kW
ul. Kosmonautéw 58 a,b,c Qo= 160 kW

Szczegdtowe dane do obliczen zawarte sg w zataczniku — druk doboru stacji wymiennikow ciepta.

W zakresie zlecenia nalezy uwzglednic¢

dla wszystkich zadan:

1.2.1

1.2.2

1:2.3
1.2.4
1.2.5

126

ne

\B J

v

dostawe kompaktowej swc na magazyn PEC-Gliwice (i transport z magazynu na
obiekty) lub bezposrednio na obiekt,

ustawienie, montaz kompaktu na obiekcie wraz z podigczeniem do sieci cieplnej
i instalacji wewnetrznych (co, cwu, cyrkulacji, zimnej wody) wraz z izolacja; obszar
robot instalacyjnych branzy technologicznej ogranicza si¢ do pomieszczenia
wymiennikowni,

montaz naczynia wzbiorczego co i cwu oraz zasobnika cieptej wody,

montaz i podtaczenie czujnika temperatury zewnetrzne;j,

wykonanie podtaczenia przewodu zimnej wody na cele cwu do stacji w obrgbie
pomieszczenia wymiennikowni,

proby i badania dla poszczegdlnych branz (w tym probe cisnieniowg wezta po stronie

2
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1.2

1.2.8

1.2.9

1.2.10
1.2.11
1.2:.12

1.2,13

1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17

niskich i wysokich parametrow),

odbiory techniczne branz: technologicznej, elektrycznej, AKPiA, BHP z udziatem stuzb
PEC- Gliwice,

skompletowanie i dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentéw, atestow,
certyfikatow dla zastosowanych urzadzen,

Podczas odbiorow technicznych zamawiajgcy przeprowadzi badania na ewentualng
obecnos¢ zaktocen elektromagnetycznych systemu automatyki. Stosowny protokot
z badan zostanie przedstawiony wykonawcy, w przypadku potwierdzonych zaktocen
Wykonawca na wilasny koszt usunie przyczyng zakidcen.

rozruch kompaktowej stacji wymiennikow ciepla w zakresie wszystkich
wystepujacych funkeji w zaleznosci od potrzeb i gotowosci odbiorcow, w obecnosci
stuzb PEC-Gliwice wraz z odbiorem koncowym,

podanie wstgpnych nastaw zaworéw regulacyjnych,

dostarczenie dokumentacji technicznej powykonawczej podzielonej na czgs¢
technologiczng i AKPIA.

przygotowanie dokumentacji technicznej odbiorowej UDT w 2 egz. dla kazdego
urzadzenia cisnieniowego oraz odbior urzadzen cisnieniowych przez UDT wraz
z poniesieniem jego kosztow,

podigczenie kompaktu do rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni,
wykonanie polaczen wyréwnawczych urzadzen stacji oraz rur wysokiego parametru
do bednarki oraz innych czynnosci wg wymagan branzy elektrycznej s.w.c.

roboty instalacyjne branzy AKPiA wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi dla
instalacji AKPiA wezlow cieplnych” stanowiacych zatgcznik do WZ,

montaz dostarczonego przez PEC-Gliwice ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego ilosci
ciepta wg warunkow technicznych instalowania cieptomierzy oraz wytycznych
wskazanych w ,,Warunkach technicznych dla instalacji AKPiA wezléw cieplnych”, ze
szczegdlnym uwzglednieniem zachowania odcinkow prostych podanych w tych
warunkach,

uwaga: dostawa licznikow ciepla nie wchodzi w zakres zadania — szczegoly
w zalgczniku: Warunki techniczne dla instalacji AKPiA wezlow cieplnych. Warunki
techniczne instalowania cieptomierzy wraz z formularzami zabudowy oferent otrzyma
po podpisaniu umowy, przed uruchomieniem produkcji weztow

oznakowanie swc:

— armatura i urzadzenia w sposéb okreslony w zatgczniku: Warunki techniczne dla

instalacji AKPiA wezlow cieplnych,

— rurociggi— natozenie na catym obwodzie tasmy z folii samoprzylepnej laminowanej,

o odpowiednim kolorze, zawierajacej nazwe¢ medium i kierunek przeptywu (materiaty
dostarczy PEC — Gliwice),

(w przypadku wystapienia takiej potrzeby) w pomieszczeniu: progi, stupy, zanizenia,
zawegzenia, elementy wystajace — umieszczenie tasmy samoprzylepnej z folii
antyposlizgowej w kolorze zétto-czarnym, wymiary: 50 x 1000 mm.

w ofercie nalezy dodatkowo skalkulowac¢ dostawg¢ po jednej sztuce dla kazdego zakresu
zadania zawordéw uzupelniania instalacji — regulator cisnienia Honeywell typu D 06F-
...Bz manometrem, ktére beda stanowily rezerw¢ magazynowa na wypadek
wystapienia awarii.
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WARUNKI TECHNICZNE

Wymagany minimalny okres gwarancji na cato$¢ kompaktu (urzadzenia i montaz) —
5 lat, z wylaczeniem regulatorow wskazanych w zataczniku: warunki techniczne dla
instalacji AKPiA wezlow cieplnych — obowiazujg gwarancje producenta.

Wymagane warunki serwisu (czas reakcji na zgloszenie) — 12 godzin

W wyposazeniu stacji wymiennikéw nalezy uwzglednic:

2.3.1 Urzadzenia wedlug zataczonego schematu technologicznego, z uwzglednieniem
zataczonych ,,Warunkow technicznych dla instalacji AKPiA wezlow cieplnych™ oraz
wymagan branzy elektrycznej s.w.c.

2.3.2  wymienniki plytowe nierozbieralne lutowane, dla cwu skrecane, posiadajace znak
Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu, posiadajace krécee z jednej strony,

2.3.3 wezly powinny posiada¢ oznakowanie zgodnosci CE,

2.3.4 naczynie przeponowe dla uktadu zamknigtego co i dla cwu,

2.3.5 zasobniki cieplej wody nierdzewne lub emaliowane, (w przypadku technologii
opartej na regulatorze Newterm dla weztow dwufunkcyjnych cwu powyzej 30kW -
bez wewnetrznego kroéea zasilajacego), dostosowane do wysokoSci poszczegolnych
pomieszczen,

2.3.6 zabezpieczenie ztadu c.o. i cwu za pomoca zawordw bezpieczenstwa,

2.3.7 przewod uzupetniania ztadu wykonany z rury sztywnej,

2.3.8 przewidzie¢ krociec spustowy DN25 na wymienniku (trojnik z korkiem),

2.3.9 na przewodzie zimnej wody nalezy zastosowa¢ zawor zwrotny,

2.3.10 za pompa cyrkulacyjna przewidzie¢ zawor zwrotny,

2.3.11 stosowa¢ armature odcinajaca kulowa,

2.3.12 rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonane ze stali nierdzewnej,

2.3.13 dla stacji wymiennikow w przypadku zadan 17 + 20 nie stosowa¢ zaworu
stabilizacji cisnienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej.

2.4 Istotne uwagi dotyczace konstrukcji weztow:

2.8

2.4.1. kompakt winien stanowi¢ samonosng konstrukcje¢ o max gabarytach umozliwiajacych

wprowadzenie i montaz na obiekcie, ze szczegdélnym uwzglednieniem waskich
korytarzy i drzwi w piwnicach, z mozliwoscia podzialu wezta na moduty,

2.4.2. Wystapiag przypadki, dla ktorych konieczne bgdzie zachowanie warunku wykonania

wezta jako przyscienny — szczegdly zostang uzgodnione indywidualnie.

Inwestorem czesci zamowienia okreslonego jako zadanie 10 jest Wspolnota Mieszkaniowa
przy ul. Sw. Michata 21-25 w Gliwicach. Jako przyszly eksploatator wspdlnota bedzie
sprawowac nadzor nad przebiegiem robdt, dokonywac¢ odbioréw i finansowa¢ wspomniany
zakres. Wezel nalezy wykonaé w oparciu o wskazany dla tego zadania schemat
technologiczny - uktad ze stabilizatorem. Pozostale wymagania wraz z zakresem robot sg
analogiczne jak dla PEC — Gliwice opisane niniejszymi warunkami. Dodatkowe szczegoty —
wymiary pomieszczenia, rozmieszczenie urzadzen, znajduja si¢ w zataczeniu. Oczekujemy
podzialu kosztéw i fakturowania w nastepujac sposob: obciazenie kosztami kompaktu
wraz z montazem i przygotowaniem dokumentacji nastapi bezposrednio na wspolnote,
kosztami za wodomierz na uzupelnianiu obciazony zostanie PEC — Gliwice Sp. z o.o0.
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2.6  Oferent otrzymuje:
2.6.1 schemat technologiczny,
2.6.2 druk danych do doboru swe,
2.6.3 warunki techniczne dla instalacji AKPiA weztéw cieplnych,
2.6.4 wymagania branzy elektrycznej dla stacji wymiennikow ciepta,

2.7 Oferent dostarczy:
2.1.wraz z dostarczonym urzadzeniem:

DTR w jezyku polskim zastosowanych urzadzen,

karty katalogowe w jezyku polskim zastosowanych urzadzen,
deklaracje zgodnosci,

wymagane przepisami protokoty badan kompaktu,

protokot przekazania wezta z wyszezegolnieniem dokumentéw jw. oraz
potwierdzeniem kompletnosci dostawy ( urzadzen wezta),

2.2.po zabudowaniu i uruchomieniu wezta Oferent dostarczy

dokumentacje techniczna powykonawcza wezla, z obliczeniami zastosowanych
urzadzen, podzielong na czes¢ technologiczng i AKPiA, przygotowang wg
warunkow technicznych dla instalacji AKPiA, w tym:

schemat ideowy,

zestawianie materiatow i urzadzen technologicznych i AKPiA,

instrukcje obstugi oraz czytelny schemat polgczen wraz z kartami nastaw
wstepnych dla poszezegdlnych urzadzen regulacyjnych,

kompletna dokumentacje¢ sterownika,

kopi¢ programu regulatora,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych urzadzen i materialéw
budowlanych, dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
protokoty odbioru préb cisnieniowych wezta po stronie wysokich i niskich
parametrow,

wymagane przepisami protokoty badan catosci instalacji elektrycznej i AKPiA,
protokoty odbioréw branzowych: technologiczny, AKPiA, elektryczny,

protokot odbioru technicznego koncowego,

dokumenty odbiorowe UDT dla urzadzen ci$nieniowych,

karte gwarancyjng na catos¢ kompaktu,

karty doboru zastosowanych urzadzen wezta.

Wymagane jest dostarczenie jako odrgbnego opracowania projektu budowlanego
powykonawczego zawierajacego:

opis techniczny,

obliczenia doboru urzadzen wezta,

schemat ideowy,

rzut pomieszczenia z rozlokowanymi urzadzeniami,
zestawianie materiatow.

Projekt ten winien by¢ podpisany przez uprawniong osobe.

Dokumenty jw. nalezy dostarczy¢ réwniez w formie elektronicznej.

o
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3 TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

Przez realizacj¢ zamoéwienia (odbidr koncowy) rozumie si¢ termin przekazania zadania
Zamawiajacemu po wszystkich odbiorach (w tym UDT), uruchomieniu oraz dostarczeniu

wszelkich wymaganych dokumentow.

dostawa na obiekt montaz przekazanie
nr adres odbiorcy ciepta lub magazyn PEC — - gotowos¢ do dokumentacji
zadania Gliwice uruchomienia po odbiorach
koncowych
zakres 1
1. ul. Gen. Zajaczka 5 10.09.2018 r. 01.10.2018 r. 09.11.2018 r.
2. ul. Gen. Zajaczka 6 10.09.2018 r. 01.10.2018 r. 09.11.2018 r.
3. ul. Rolna 5 10.09.2018 r. 01.10.2018 r. 09.11.2018 .
4. ul. Rolna 6 10.09.2018 . 01.10.2018 r. 09.11.2018 r.
5. ul. Witkiewicza 63 10.09.2018 r. 01.10.2018 r. 09.11.2018 .
6. ul. Pszczynska 128 28.09.2018 r. 19.10.2018 r. 30.11.2018 r.
7. ul. Styczynskiego 42 28.09.2018 r. 19.10.2018 r. 30.11.2018 r.
8. ul. Géry Chetmskiej 2 28.09.2018 r. 19.10.2018 r. 30.11.2018 r.
9. ul. Okrzei 7 05.10.2018 r. 26.10.2018 r. 30.11.2018 r.
10. ul. Sw. Michata 21-25 16.08.2018 . 31.08.2018 r. 15.10.2018 r.
zakres 2
11. ul. Bronistawy 8-10 28.09.2018 r. 19.10.2018 r. 30.11.2018 .
12. ul. Bronistawy 12 28.09.2018 r. 26.10.2018 r. 30.11.2018 r.
13. ul. Czarnieckiego | 28.09.2018 r. 19.10.2018 r. 30.11.2018 r.
14 ul. Lipowa 30-32 28.09.2018 r. 19.10.2018 r. 30.11.2018 r.
15. ul. Nowy Swiat 59 05.10.2018 r. 26.10.2018 r. 30.11.2018 .
16. ul. Uszczyka 39a 28.09.2018 r. 19.10.2018 r. 30.11.2018 r.
17. ul. Strzelcéw Bytomskich 11 15.10.2018 r. 09.11.2018 r. 14.12.2018 r.
18. ul. Strzelcow Bytomskich 22 15.10.2018 r. 09.11.2018 r. 14.12.2018 r.
19. ul. Wolnosci | 15.10.2018 r. 09.11.2018 r. 14.12.2018 r.
20. ul. Kosmonautow58 abc 31.08.2018 r. 14.09.2018 r. 15.10.2018 r.
W ramach ewentualnych korekt harmonogramoéw prowadzonych inwestycji wyniklych z

okolicznosci nie dajacych si¢ przewidzie¢ w chwili podpisywania umowy, zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zmian powyzej wskazanych terminow.
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4 WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

4.1. O zamowienie mogg ubiegac si¢ oferenci, ktorzy:
4.1.1 posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci,
4.1.2 posiadaja niezbedna wiedze¢ i doswiadczenie, a takze dysponujg potencjatem

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamowienia lub
przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepniania potencjatu
technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zamdéwieniu,

4.1.3 znajdujg sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia,

4.1.4 nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

4.1.5 nie wyrzadzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczgciem postgpowania poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia,

4.1.6 nie zostali prawomocnie skazani za przestgpstwo popetnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sdb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa,

4.1.7 nie zalegajg z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

4.1.8 wniesli wadium.

4.2 W ramach powyzszych wymogdéw zamawiajacy ustala nastepujace szczegdtowe warunki
udzialu w postepowaniu:
4.2.1 w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest:
4.2.1.1. wykazanie si¢ wykonaniem, co najmniej dziesieciu kompaktowych stacji
wymiennikow ciepta, potwierdzone odpowiednimi referencjami.
4.2.1.2. dysponowanie osobami posiadajacymi nastepujgce kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane przewidziane Ustawg ,.Prawo budowlane” z dnia
7.07.1994 (z pozniejszymi zmianami) w zakresie samodzielnego kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie urzadzen,
instalacji i sieci cieplnych wraz z aktualnym wpisem do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa(dot. kierownika budowy),

—  Swiadectwo kwalifikacyjne typu ,,D” i ,E” w zakresie wykonywanych
czynnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. /Dz.U.Nr 89, poz. 828 z p6zn. zmianami/

—  uprawnienia spawacza.

Przed rozpocz¢ciem robot osoby zaangazowane w realizacje zadania,
posiadajace uprawnienia jw. zobowigzane sa do zgloszenia si¢ do stluzb
BHP PEC-Gliwice, celem zapoznania si¢ z zagrozeniami bezpieczenstwa,
jakie moga wystapi¢ podczas budowy.

4.2.2 w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3. wymagane jest:

— przedstawienie informacji z banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej, w ktorym wykonawca posiada rachunek o posiadanych srodkach
lub zdolnosci kredytowej w wysokosci min. 600.000,00 zt.
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- przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, iz
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkéd,
ktore powstang przy wykonywaniu robot.

4.3. Spetnienie powyzszych warunkéw nastepuje poprzez podpisanie o$wiadczenia
(formularz ofertowy) 1 dotaczenie dokumentow, wyszczegolnionych w pkt. 6.
niniejszego dokumentu

4.4. Zamawiajacy moze wykluczy¢ z postepowania wykonawece, ktory:

—  w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania nie wykonal lub wykonat
nienalezycie zamowienie udzielone mu przez PEC-Gliwice Sp. z 0.0.,

—  znajduje si¢ w sporze z PEC-Gliwice w zwigzku z udzielonym mu zamowieniem.

5. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT

5.1 Kazdy oferent skltada w przetargu tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu,
przygotowang zgodnie z niniejszymi warunkami.

5.2 Kilka podmiotow moze ztozy¢ oferte wspdlna, w tym przypadku podmioty te ponosza
solidarng odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania.

5.3 Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym, trwalym nosnikiem.

54  Oferta wymaga podpisu osoéb uprawnionych do reprezentowania firmy. Ponadto
wszystkie strony oferty (zawierajace tres¢) winny by¢ zaparafowane przez osobe
upowazniong do reprezentowania firmy. Wszystkie kopie dokumentow winny by¢
potwierdzone: ,,za zgodnos¢ z oryginatem™ 1 podpisane przez osob¢ upowazniong do
reprezentowania firmy.

5.5  Wszystkie kartki oferty wraz z zatacznikami powinny by¢ trwale spigte, ponumerowane,
utozone w kolejnosci przedstawionej w formularzu oferty.

5.6 W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotéw wspolnie, do oferty powinno zosta¢
dotaczone petlnomocnictwo dla osoby Uprawnionej do reprezentowania cztonkow
konsorcjum w trakcie postepowania.

5.7  Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte.

5.8  Oferte nalezy ztozy¢ w kopercie zamknigtej w sposob uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie. Opakowanie zawierajgce oferte powinno by¢ oznakowane nastgpujaco:

,» Przetarg na budowe kompaktowych stacji wymiennikow ciepla

zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice - 20 szt.”
Ponadto zawiera¢ powinno nazwe i adres zamawiajacego jak i nazwg i adres oferenta.

5.9  Oferowana cena winna by¢ ceng catkowita i ostateczng kompletnego wykonania
przedmiotu zamowienia okreslonego w punkcie 2 nin. specyfikacji.
5.10 Oferent w formularzu ofertowym podaje cene catkowita netto na kazdy zakres odrgbnie.
Bedzie ona podstawa oceny i porownania ofert (w ramach poszczego6lnych zakresow).
5.11 W formularzu cenowym Oferent podaje cen¢ netto dla kazdego zadania oddzielnie, w
tym wyodrebnia:
— ceng netto urzadzenia wraz z dostawa (uwzgledni¢ cen¢ regulatora okreslona w
warunkach akpia dla weztow)
— cene wodomierza na uzupetnianiu,
— ceng netto montazu urzadzenia na obiekcie,
— cene elementow dodatkowych (adaptacja budowlana pomieszczenia - jesli

N 8
)
i

I
‘ﬁ(fu )



Warunki Zaméwienia

wystepuje, proby, pomiary, odbiory, oznakowanie urzadzen, dokumentacja itd.)
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w dniu wystawienia faktury.
Dopuszcza sie sktadanie ofert czesciowych — na poszczegdlne zakresy.
Ocenie podlega¢ bedzie cena wraz z zawartoscig zlozonej oferty w ramach
poszczegolnych zakresdw.

6. ZAWARTOSC OFERTY

Oferta musi by¢ przygotowana w formie pisemnej i zawierac:

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

wypelniony i podpisany formularz ofertowy,

pelnomocnictwa 0s6b podpisujacych oferte do podejmowania zobowigzan w imieniu
firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do skladania
oswiadczen woli),

dowod wniesienia wadium,

sprecyzowane warunki gwarancji i serwisu wg wzoru,

schematy technologiczne i zestawienia urzadzen,

rysunki lub zdjgcia podobnych istniejacych weztow pozwalajace dokona¢ oceny
w ramach kryterium ocena techniczna

formularz cenowy,

dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow, o ktorych mowa w punkcie 4.:

6.8.1 aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

o dziatalnosci gospodarczej — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

6.8.2 dokumenty stwierdzajace, ze osoby, ktore beda wykonywa¢ zamdwienie, posiadaja

wymagane uprawnienia tj. uprawnienia wykonawcze zezwalajace na pelnienie
funkcji kierownika budowy potwierdzone przynaleznoscia do odpowiedniej izby
budowlanej; posiadanie pozostatych uprawnien, o ktéorych mowa w pkt. 4.2.1
poswiadcza si¢ o§wiadczeniem zlozonym wraz z oferta,

Wykonawca ktory wygra przetarg zobowiazany jest przed zawarciem umowy
dostarczy¢ kserokopie poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich
uprawnien wymienionych w pkt. 4.2.1.

6.8.3 wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw i robdt, a jezeli okres

prowadzenia dziafalnosci jest krétszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim
rodzajem 1 wartoscig przedmiotowi zamowienia, z podaniem ich wartosci, dat
wykonania i odbiorcow oraz dokumenty potwierdzajace, ze prace te zostaly
wykonane nalezycie- potwierdzenie warunku 4.2.1;

6.8.4 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze dostawca lub wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej;

6.8.5 informacja z banku lub innej instytucji finansowej, w ktorej wykonawca posiada

rachunek o posiadaniu wystarczajacych spodkow finansowych lub zdolnosci
kredytowej wykonawcy, wystawione nie weczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skfadania ofert.

6.8.6 umowa regulujgca wspotprace podmiotow wystepujacych wspdlnie.
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MIEJSCE I TERMIN SKFADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 12:00, w zamknigtej kopercie, w
siedzibie zamawiajacego - w kancelarii, pokdj nr 115.

Kancelaria czynna w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00.

Oferty otrzymane przez zamawiajagcego po tym terminie zostang niezwlocznie zwrdcone
Oferentom nieotwarte.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego pokdj nr 113 (Swietlica) w dniu
25 maja 2018 r. o godz. 12:30.

OKRES WAZNOSCI OFERTY

Okres waznosci oferty - do dnia 29 czerwca 2018 r.
WADIUM

Warunkiem udziatu w niniejszym post¢powaniu jest wniesienie wadium.

Ustala si¢ wadium w wysokosci: 15 000,00 zl (stownie: pi¢tnascie tysiecy zlotych)

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w nastgpujgcych formach:

— w pienigdzu - przelewem na rachunek bankowy Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej -
Gliwice Sp. z 0.0.: ING Bank Slaski 111 Oddziat Gliwice nr konta 90 1050 1230 1000
0022 6101 9190,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych.
Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu - przelewem, Wykonawca dotacza do oferty
dokument potwierdzajacy dokonanie wptaty. Na poleceniu przelewu nalezy wpisa¢ nazwe
zadania. W pozostalych przypadkach wymagane jest dotaczenie oryginalu dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiajacego oraz potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii.
Oryginal dokumentu winien byé wpiety do oferty w sposéb umozliwiajacy tatwe oddzielenie od
pozostalej oferty.
Dokumenty potwierdzajace wniesienie wadium musza zachowywaé wazno$¢ przez caly okres, w
ktorym Wykonawca jest zwigzany oferta.
Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcey, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat ofert¢ przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajagcy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrdcono
wadium w przypadku, gdy nastapita konieczno$¢ ponownego badania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.
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Wadium zostanie zatrzymane, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, odmowit
podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, nie wnidst zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, lub tez zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zatrzyma¢ wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca nie uzupeini
dokumentow na wezwanie Zamawiajgcego.

10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, GWARANCJA
USUNIECIA WAD I USTEREK.

10.1 Jezeli wartos¢ umowy (netto) bedzie przewyzsza¢ kwote 250 tysiecy zlotychWykonawca
wyloniony w nin. postgpowaniu zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wynosi przy wartosci zamdwienia:

a) od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt -5 % wartosci zamowienia,

b) od ponad 1 000 000 zt — 50 000 zt plus 10 % od nadwyzki ponad 1 000 000 zt,
Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu zabezpieczenie w terminie 14 dni od podpisania
umowy, jednak nie pdzniej niz przed przekazaniem placu budowy.

Dokument zabezpieczenia sklada sie¢ w oryginale.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione tylko w jednej lub kilku nast¢pujgcych formach:

1) gwarancjach bankowych;

2) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie bedzie gwarancjg nieodwotalng i bezwarunkows, ptatna na pierwsze zadanie,
wystawiong przez bank albo ubezpieczyciela (w obu przypadkach zaakceptowany przez
zamawiajgcego) z siedzibg w Polsce, albo Oddzial banku zagranicznego lub Oddziat
ubezpieczyciela zagranicznego majace swojg siedzibe w Polsce (zaakceptowane przez
zamawiajacego). Dokument winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim i bedzie
interpretowany zgodnie z prawem obowigzujacym w Polsce.

Zabezpieczenie bedzie sluzy¢ zamawiajagcemu na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a wiec jako gwarancja prawidlowego wykonania przez
zleceniobiorc¢ projektu, dostawy materiatbw i1 urzadzen, robdot budowlanych,
demontazu/montazu, w tym ruchu probnego, oraz przekazania zadania do eksploatacji.
Zabezpieczenie obowigzywac bedzie od rozpoczecia robdt do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Za zgoda zamawiajacego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany
formy zabezpieczenia lub podmiotu wystawiajacego dokument zabezpieczenia, ale
wylacznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Zwrot nastapi niezwlocznie po odbiorze ostatecznym zadania i wniesieniu przez
Wykonawce Gwarancji Usunigcia Wad i Usterek.

10.2 Jezeli kwota umowy (netto) bedzie przewyzsza¢ kwote 250 tysiecy zlotych Wykonawca
zobowigzany bedzie do wniesienia Gwarancji Usunigcia Wad i Usterek.
Gwarancja wynosi przy wartosci zamowienia:
a) od ponad 250 000 zt do 1 000 000 zt - 2 % wartosci zamdwienia,
b) od ponad 1 000 000 zt —20 000 zt plus 3 % od nadwyzki ponad 1 000 000 zt,
Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu Gwarancj¢ w terminie do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
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Gwarancje sktada si¢ w oryginale.

Gwarancja moze by¢ wniesiona tylko w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

1) gwarancjach bankowych,

2) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Gwarancja przez okres 2 lat liczac od konca miesigca, w ktorym dokonano odbioru
koncowego stanowi zabezpieczenie nalezytego usunigcia wad i usterek za wady fizyczne
w odniesieniu do przedmiotu w/w umowy, ktore powstaty w tym okresie i nie zostaly na
wezwanie usunigte przez wykonawce. Gwarancja nie obejmuje usterek zgloszonych w
protokole odbioru koncowego.

Za zgoda zamawiajacego w trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy gwarancji lub podmiotu wystawiajacego dokument, ale wylacznie z zachowaniem
cigglosci gwarancji i bez zmniejszania jej wysokosci.

11. Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej wykonawcéow w PEC-Gliwice Sp. z o.0.

11.1. Zamawiajacy ustala obowiazek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej zwigzanej z realizacja zleconych robot budowlano —
montazowych, przez wykonawcoéw na nizej podanych warunkach.

11.2. Ubezpieczenia OC o jakich mowa ponizej stosuje si¢ na etapie realizacji kontraktu, a wigc
dotycza wykonawcy, ktory wygral przetarg.

11.3. W odniesieniu do odpowiedzialnosci cywilnej dla catego okresu ubezpieczenia ustala si¢
wymagania zalezne dla kontraktéw o wartosci (bez podatku VAT):

11.3.1 dla umow o wartosci nieprzekraczajacej 200 000 PLN akceptowane bedzie ogolne
ubezpieczenie OC Wykonawcy obejmujace zakresem prace/ustugi wykonywane w
ramach realizowanej umowy;

11.3.2 dla uméw o wartosci wyzszej niz 200 000 PLN a nie przekraczajacej 2 000 000 PLN
akceptowane bedzie ubezpieczenie dotyczace dziatalnosci Wykonawcy, z suma
gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokosci co najmniej wartosci
wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia, jezeli nie jest ono okreslone
ryczaltowo, spelniajace co najmniej nastepujgce warunki:

a) ubezpieczenie obejmowato bedzie odpowiedzialnos¢ z tytulu  czynow
niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (OC kontrakt);

b) ubezpieczone bedg szkody rzeczowe oraz szkody osobowe ( z wylaczeniem

czystych strat finansowych);

¢) ubezpieczone beda szkody spowodowane razacym niedbalstwem;

d) ubezpieczone beda szkody polegajace na naglym i przypadkowym
zanieczyszczeniu srodowiska;

e) ubezpieczona bedzie odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonego za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcoéw zaangazowanych w realizacj¢ umowy ( o ile
Wykonawca w zwiazku z realizacja umowy powierzy im czes¢ prac/ustug);

f) szkody spowodowane wibracja, osunigciem ziemi, ostabieniem elementow
nosnych (zakres wymagany, jezeli umowa przewiduje tego typu prace);

g) ubezpieczone bedg szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki, naprawy
lub innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy;

h) ubezpieczone beda szkody powstate na skutek uszkodzenia lub utraty mienia
przyjetego na przechowanie, bedacego w pieczy lub pod nadzorem
ubezpieczonych;
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j)
k)

1)

ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdow
mechanicznych, samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdow, jezeli nie
podlegaja one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdow mechanicznych, o ile takie pojazdy bedg wykorzystywane w
zwiazku z realizacjg umowy;

ubezpieczone beda szkody powstate w instalacjach i urzadzeniach podziemnych;
ubezpieczone beda szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub
ustug, spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstale po przekazaniu
odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;

ubezpieczone beda szkody spowodowane wada produktu dostarczonego w
ramach umowy (OC za produkt);

ubezpieczone beda szkody powstale w wyniku prac zatadunkowych lub
roztadunkowych.

12 UDZIELANIE WYJASNIEN

Oferent moze zwroci¢ sie pisemnie do zamawiajacego o wyjasnienie warunkdéw zamowienia.
Zamawiajacy odpowiada niezwlocznie na kazde zapytanie, ktére wplynie nie pozniej niz do

dnia 21.05.2018 r. Zamawiajacy przesyta tres¢ wyjasnienia jednoczesnie wszystkim oferentom

b

ktorzy pobrali ze strony internetowej materiaty przetargowe i zglosili ten fakt Zamawiajagcemu,
bez ujawniania Zrédta zapytania.
Osobami ze strony zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania sie z oferentami sg:

Klaudia Buchta tel. 32 33-50-208 (w zakresie merytorycznym)
Rafal Piernikarczyk tel. 32 33-50-209 (w zakresie merytorycznym)
Mirostaw Wardal lub Andrzej Surmacz tel. 32 33-50-243 lub ...-204 (w zakresie AKPiA)
Renata Uramowska-Stuszniak tel. 32 33-50-104 (w zakresie formalnym)

Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wykonawcow.

13 KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o nastepujace kryteria

a) cena (netto) -70 %

cena oferty najkorzystniejszej (najtanszej)

przeliczana wg wzoru: X 70 pkt.

cena oferty badanej

b) ocena techniczna - 30 %

W kryterium tym oceniane bedzie m. in. :

- zwartos¢ konstrukeji,

- stabilnos¢ konstrukeji,

- wlasciwy dostep do urzadzen dla eksploatacji,
- wezly przyscienne — standard produkcyjny,

- zastosowane urzgdzenia,

- estetyka wykonania i prowadzenia robat,

- terminowos¢.

N
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Podstawg oceny beda: rysunek w aksonometrii, rysunek ptaski z kompletnymi urzadzeniami
lub zdjecie wezla, zestawienie urzadzen, dotychczasowe doswiadczenia w eksploatacji
urzadzen, przebieg wspotpracy, sposob prowadzenia robdt na obiektach.

Za najkorzystniejszg uznaje sie oferte, ktora uzyskata najwyzszg sume punktow.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

— jej tres¢ jest sprzeczna z warunkami zamowienia,
— jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
— jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

Z tytutu odrzucenia ofert dostawcom nie przystuguja zadne roszczenia przeciwko
Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia zamoéwienia jednemu oferentowi

maksymalnie na | zakres.

14 INFORMACJA O  WSZELKICH FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY

ZOSTAC DOPEENIONE PO ZAKONCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA

UMOWY

14.1.

14.2.
14.3.

Niezwlocznie po wyborze oferty zamawiajacy powiadomi wykonawcdw o wyniku
postepowania, a informacj¢ o wyborze oferty umiesci na tablicy ogloszen w swojej
siedzibie.

Zamawiajacy zawiera umowe z wykonawca, ktory przedstawit ofert¢ najkorzystniejsza.
Zawarcie umowy nastgpi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie
waznosci oferty.

15 POZOSTALE INFORMACJE

131

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Do niniejszego postepowania nie maja zastosowania przepisy ustawy ,,prawo zamowien
publicznych™, w tym nie przystuguje prawo do protestow i odwotan w jej rozumieniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny oraz do swobodnego wyboru wykonawcy.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do udzielenia jednemu wykonawcy maksymalnie
jednego z zakreséw zamowienia.

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Zamawiajagcy  zastrzega sobie prawo do wycofania okreslonego  zadania.
Powyzsze moze nastapi¢ w przypadku rezygnacji Odbiorcy/ Inwestora z podigczenia do
m.s.c. lub niepodpisania umowy przytaczeniowej w wymaganym terminie.

Inwestor niezwlocznie po podpisaniu umowy zwotuje rade techniczng wykonawcow
branzy AKPiA, montazystow obiektowych celem przedstawienia oczekiwan
jakosciowych prac inwestycyjnych branzy, omowienia warunkéw montazowych weztow
pod wzgledem uktadu sterowania oraz dostaw i montazy licznikdw ciepta.
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni
od daty jej otrzymania jej przez Zamawiajacego.
Dopuszcza si¢ fakturowanie czesciowe, za dostawe 1 inne wykonane czynnosci.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za dostawe bedzie protokolarny odbidr
robot, z ustaleniem ich zaawansowania okreslonego przez inspektora nadzoru oraz
dostarczenie dokumentéw wg punktu 2.5.1 nin. specyfikacji.
Ostatnia faktura w wysokosci 10% ptlatna po przeprowadzeniu ruchu prébnego i
dostarczeniu kompletnej dokumentacji wymagane] w punkcie 2.5.2 warunkow
zamowienia (w przypadku stacji dwufunkcyjnych po uruchomieniu na cele c.w.u.).
Dopuszcza si¢ rozszerzenie zakresu umowy na wniosek Zamawiajgcego na warunkach
terminowych i cenowych ustalonych migdzy zainteresowanymi stronami, z tym, Ze
warto$¢ zamowienia uzupelniajagcego nie moze przekroczy¢ lacznie 20% wartosci
zamodwienia podstawowego.
Uwarunkowania Zamawiajacego dotyczace podwykonawcoéw (w zwigzku z przepisem
art. 647 ' kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 49, poz. 408 z 2003r. z dnia  14.02.2003r.)
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie przez Wykonawce robot budowlanych za
pomoca podwykonawcow. Jednak zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie przez
podwykonawcow nie wigcej niz 30% tacznej wartosci robot budowlanych, jezeli
spetnione zostang warunki okreslone w ustepach nastepnych.
Wykonawca przedstawi niezwlocznie Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginalem przez reprezentantow wykonawcy kserokopi¢ umowy (wraz z aneksami,
porozumieniami, itp.) zawartej z podwykonawca dotyczacej robot objetych
zamOwieniem  udzielonym  przez Zamawiajgcego. Jezeli umowa  zawarta
z podwykonawcea tego nie obejmuje Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu ponadto
uwierzytelnione jak wyzej: harmonogram prac oraz wysokosci, terminy i warunki zaptaty
wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio do projektu
umowy, o ile zawarta nastepnie umowa nie wprowadza zadnych zmian oraz do umowy
przedwstepnej i zawartej w jej wykonaniu umowy ostateczne;j.
Umowa z podwykonawca nie bedzie zawiera¢ zobowigzan wykonawcy do zapfaty
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzajacym
nalezyte wykonanie zleconych podwykonawcy robat.
Jezeli Wykonawca nie zaplaci podwykonawcy za wykonanie robot, ktére odebral,
a podwykonawca zwrdci si¢ - w zwigzku z solidarna odpowiedzialnoscig za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (art. 647" § 5 k.c.) - o zaptate do Zamawiajacego, przyjmuje sie, ze
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym zostala nienalezycie wykonana
i powstato roszczenie Zamawiajacego z tytulu nienalezytego jej wykonania, o ktorym
mowa w szczegolnosci w art. 75 ust. 2 ustawy o zamowieniach publicznych.
Jezeli Wykonawca postuguje si¢ podwykonawcami, zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowiazania musi takze zapewnia¢ pokrycie roszczen Zamawiajacego
z tytutu nienalezytego wykonania zobowigzania, w przypadku, o jakim mowa w ustepie
poprzedzajacym. Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie bylo wazne przez caly okres
przedawnienia roszczenia o zaplatg, ktorej podwykonawca moze zada¢ od
Zamawiajacego. W kazdym przypadku, gdy brak jest zabezpieczenia nalezytego
wykonania zobowigzania, albo, gdy dane zabezpieczenie nie moze by¢ uzyte przez
Zamawiajgcego na zaplate podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zatrzymaé
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dodatkowo 10% calosci umoéwionego z wykonaweg wynagrodzenia, do czasu
przedstawienia  przez  wykonawce dowodu pokrycia  wszystkich  roszczen
podwykonawcow zwigzanych ze zleconymi im robotami.

Jezeli Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie podwykonawcy lub jakiemukolwiek
dalszemu podwykonawcy, jest ponadto uprawniony do:

- podjecia dziatan, do jakich uprawniajg w takich wypadkach ogdlnie obowigzujace
przepisy prawa, bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia umowione pomigdzy
stronami (np. zakaz cesji),

- zada¢ zwrotu od wykonawcy sumy dwukrotnie wyzszej, zaspokajajac sie
w szczegolnosci w drodze potracenia z wierzytelnosciami wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci,

- rozwigzania umowy z wykonawca ze skutkiem natychmiastowym lub odroczonym,
przy czym w takim wypadku zamawiajacy moze zada¢ dodatkowej kary umownej w
wysokosci  10% ogolnej wartosci zamodwienia, zastrzegajac sobie prawo do
odszkodowania uzupetniajacego, jezeli nie wystarczy to na pokrycie zaistniatej szkody.
Zamawiajagcy moze skorzysta¢ z jednego lub wszystkich tacznie wymienionych
w ustepach poprzedzajgcych uprawnien w dowolnym czasie, z zastrzezeniem ustepu
nastepnego.

Jezeli podwykonawca zwrocit si¢ do Zamawiajacego z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
za wykonane dla Wykonawcy roboty budowlane, Zamawiajacy o zgloszonym zadaniu
niezwlocznie powiadamia Wykonawce wyznaczajagc mu, co najmniej siedmiodniowy
termin do zapltaty przedmiotowego wynagrodzenia. Jezeli Wykonawca do trzech dni
roboczych po uplywie wyznaczonego terminu nie dorgezy oswiadczenia wierzyciela
o dokonaniu zaptaty zadanej od Zamawiajacego kwoty albo, jezeli podwykonawca nie
odstgpi przed terminem zaptaty od zgloszonego Zamawiajacemu zadania zaptaty,
Zamawiajacy moze — po dokonania zaptaty podwykonawcy - skorzysta¢ z odpowiednich
uprawnien okreslonych w ustepach poprzedzajacych.

W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawce rozumie si¢ takze kazdego
i wszystkich dalszych podwykonawcow.

Zataczniki:

1 formularz ofertowy

2 formularz cenowy

3 warunki gwarancji (wzor)

4 dane do doboru urzadzen swc

5 schematy swc

6  wymagania branzy elektrycznej
7 warunki AKPiA
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